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X De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AR E.L
De ingangsklemmen van de automatische differentizelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installalie, werden ontoegankelijk gemaakt
door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien geteken / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
[l De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AR.E.L

lebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd
indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het contro
worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde instaliatie,
personen of goederen.

Agent-onderzogss
(naam - nr -
handtekening)

Datum
ondorzook:

03 radi 04

Volgend controle-
bozook uiterlifk op

0 rod1 203y

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.
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ELEKTRO SARRAZIJN BVBA
[JSLANDSTRAAT 12
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